
 

                                                                                                                                                                              

 

 

Přesné dotazy uchazečů: 
 
Dobrý den, 
 
dovolujeme si Vás tímto požádat o dodatečné informace v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku 
„Snížení energetické náročnosti budovy staré polikliniky č.p. 372, město Jilemnice“. 
 

1) Je nezbytně nutné vyplnit všechny položky rozpočtu, zejména pak položky ostatních nákladů 
uvedených v rekapitulaci? Jedná se nám zejména o položky typu záruka za jakost, smluvní pokuty, 
ostatní pokuty atd. 

2) Ve výkazu výměr je u položky číslo 49 (Dřevěný hranol) uvedena měrná jednotka m2. Domníváme se, 
že by tato položka měla být uváděna s jednotkou m3. Žádáme o upřesnění a změnu výkazu výměr. 

 
Děkujeme 
 

Dobrý den, žádám Vás o dodatečné informace k VZ „Snížení energetické náročnosti budovy staré polikliniky 
č.p. 372, město Jilemnice“ 
 
Žádáme o upřesnění typu horizontálních žaluzí: 
 
Žaluzie horizontální dodávka a montáž    
Pohledy J SP 09; Z SP 10; S SP 11; V SP 12; tab. oken SP 13;tab. 
dveří SP 14 
 
Dobrý den. 
Žádám o upřesnění druhu oplechování u akcí : 
- Jilemnice - Stará poliklinika 
- Jilemnice - Malé gymnaziun 
1. V technické zprávě a tabulce klemp.prvků uveden plech 
ocelový,žárov+ zinkovaný s oboustrannou povrchovou úpravou 
polyuretanovým lakem u všech klemp.prvků 
2. V rozpočtu u položek oplechování parapetů a říms je uveden jako 
materiál eloxovaný AL plech. 
Co platí ? 
 
Dobrý den,  
prosím o úpravu výkazu výměr v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku : Snížení energetické náročnosti 
budovy staré polikliniky č.p. 372, město Jilemnice. 
 
Jedná se položky: 
č. 612 40 9991 – Začištění omítek kolem oken . zatmelení – zde je chybně uvedená měrná jednotka (chybná mj 
je m2, správně má být bm) 
č. 605 15 785 – Hranol SM profil 80x100 dl.4m – zde je také chybně uvedená měrná jednotka (chybná mj je m2, 
správně má být m3). 
 
 
Děkuji 
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